附件1：项目与服务要求、资质要求
1、 项目概况*：项目总预算24万元（4次维保/年）。该项目为气体站房日常维护保养项目，为满足国家规范使用要求及设备日常保养所需，需要对压缩空气站房和负压站房每3个月进行一次常规保养，保养维护内容包括但不限于空气压缩机的滤芯的更换，机体内部润滑脂和阀门的维护保养，管道过滤器滤芯的更换（粗效、中效、高效），机体内部及散热器的整机清洁；负压站房真空泵专用机油的添加，空滤、油滤、油污过滤器的更换，灭菌过滤器的更换。
二、服务要求：对二期压缩空气机组设备和负压吸引系统设备进行备案登记，为医院单独常用建立备品备件库，满足应急使用；每三个月对设备进行一次日常保养并形成记录，配合院方对安全阀及压力表、进行更换及效验工作。为机组设备制定日常保养计划并执行，并建立维保记录数据库，保养一次完成后并做好记录；并把维护记录提供给院方。全年的日常维修、紧急维修人工费免费（含设备厂家人员人工费及技术服务费）。低值消耗品由乙方承担，含机组内高压气动管，小阀门开关，最小压力阀，继电器，自动排水装置，电控装置的电气元件等，标准为200元以下备品备件免费。紧急维修中如发生设备损坏，需更换高值配件或设备，由乙方积极响应维修情况，并报知甲方相关费用，双方友好协商解决。
包括但不限于二期三台空气压缩机和负压泵；还包含二期压缩空气站房系统中三台吸干机，储气罐，分气缸，阀门组件，压力表，电控箱，不锈钢管道等；包含二期负压站房系统中自动控制箱，管道阀门，缓冲罐，储气罐等。标准为全年的日常维修、紧急维修人工费免费（含设备厂家人员人工费及技术服务费），200元以下备品备件免费。更换单价200元以上配件或单件产品或设备，由乙方报知甲方费用，双方友好协商解决。
甲方委派一名作为监督、协调甲方各种关系人员，有义务协调甲方、乙方间的关系并有权监督乙方的工作提出合理化建议，要求乙方人员定期执行季度保养维护计划，并积极响应设备机组维修工作，做到及时到位。
日常维护中在保证不停气的情况下，对机组进行常规保养；如遇紧急突发状况需要停气作业，由乙方及时通报甲方，然后通知到病区、手术室等部位，提前做好准备工作。
如需进行压力管道不锈钢管和铜管的焊接作业时，维修人员应持证上岗，并报知甲方开动火证，保证消防安全和安全生产作业。
     气体站房设备定期保养是设备经过运转一定时期后对设备各配件及附属设备进行清洁、检查、调整、紧固、润滑、清除隐患，保持和恢复设备良好的技术性能所做的一系列工作。
其意义如下：
1. 使机组设备经常保持良好的工作状况，充分发挥空压机的最大功效;
2. 保证空压机组、负压泵机组、安全运转，减少运转故障，降低生产成本，提高生产效率；
3. 保证设备的经济运转，如降低润滑油油耗、部品消耗等；
4. 减少设备部件的早期磨损和不正常损坏，延长部件和整机的使用寿命。
为保证北京中医药大学东直门医院（通州院区）气体设备正常24小时不间断运转，达到此项医疗气体的持续供应其中的必要条件。
附件明细：
	全年主要保养项目明细表

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	单位

	1
	真空泵专用机油
	美国昆西
	12 
	桶

	2
	油污过滤器
	美国昆西
	36 
	支

	3
	进气滤芯
	美国昆西
	12 
	套

	4
	油滤
	油旋片式真空泵专用
	12 
	套

	5
	灭菌过滤器
	油旋片式真空泵专用
	8 
	套

	6
	空压机维修保养及清洗散热器
	/
	4 
	项

	7
	空气滤芯套装专用
	阿特拉斯
	12 
	套

	8
	过滤器装置
	阿特拉斯
	24 
	件

	9
	润滑油脂及阀门维护保养包
	阿特拉斯
	4 
	套

	10
	全年人工费及技术服务费
	专业承包公司及第三方设备厂家人工和技术服务
	项
	项



三、厂家资质要求:

北京中医药大学东直门医院二期空气压缩机和负压泵维护保养项目参考国家规范：1.GB50751《医用气体工程技术规范》
2.GB150《钢制压力容器》
3.GB50235《工业金属管道工程施工规范》
4.《医用电气设备》GB9706.1
5.《医用气体低压软管组件》YY/T0799-2010
厂家需要具备的资质： 1)企业营业执照
2）建筑业机电安装工程专业承包叁级及以上
3）安全生产许可证
[bookmark: _GoBack]4) GC2压力管道施工资质
5）医用中心吸引系统注册证及注册登记表


